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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w
Pomieszczeniu Osrodka Ksztatcenia na Odlegtosé PW

1. Dane wyjsciowe

W ramach remontu w pomieszczeniu Osrodka Ksztalcenia na Odlegtos¢ przewiduje si¢
dostosowanie istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej do zmian w
zagospodarowaniu pomieszczen pokazanych w czesci architektoniczno — budowlanej
oraz wykonanie niezbednych remontéw instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej
wynikajacych z modernizacji zaplecza socjalnego w pomieszczeniach.

2. Stan istniejacy

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje wentylacii mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. :

Instalacja sktada sig z:

Nawiew - wentylator nawiewny Vent-315 produkciji Venture Ind., nagrzewnica
elekiryczna kanatowa typ RH-50/25-180 (prod. j.w), filtr klasy F5, ttumik hatasu,
Wywiew — wentylator dachowy wywiewny WVPKV-200, tlumik hatasu,

oraz z sieci kanalow, nawiewnikéw i wywiewnikow.

Istniejgca instalacja jest sprawna.

2.2. Projektowany zakres remontu

Calosé istniejacych kanatdéw wraz z nawiewnikami i kratami wywiewnymi nalezy
starannie oczy$cié, sprawdzi¢ poprawno$é dziatania wentylatoréw i nagrzewnicy,
wymieni¢ widad filtra itp.

Na rysunku pokazano zakres zmian przekrojow kanalow i nowych nawiewnikdw
wirowych w czesci instalacii.

Na zakoriczenie nalezy wykonac regulacje instalacji wediug ilosci powietrza podanych
na rysunkach.

Zaprojektowano trzy nowe nawiewniki wirowe ATC typ RWR-N200 (3 szt.), w zamian za
zdemontowane dwa nawiewniki dn160 (pom. 324A/5). :

3. Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna

W pomieszczeniach wykonano zaplecze socjalne podtaczone do wewnetrznej instalacji
wodociagowo — kanalizacyjnej budynku.

W tym celu zamontowano zlewozmywaki oraz doprowadzono wode zimna.

Pod blatem szafek zainstalowano podgrzewacze wody elekiryczne o pojemnoéci 10 l.
Zgodnie z informacja Zaktadu Remontéw i Konserwacji PW instalacje sa sprawne.

3.1. Projektowany zakres remontu

Zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym przewiduje sie:

- demontaz zlewozmywaka wraz z elementami istniejacych instalacii wod — kan w
pomieszczeniu zaplecza ( Nr 324/3 )

- wymiane istniejacego zlewozmywaka oraz baterii czerpalnej we wnegce pom. 324A/5
Przewiduje sie zlewozmywak ze stali nierdzewnej. Fason nalezy ustali¢ w trakcie robot
remontowych. Obudowe zlewozmywaka wykona¢ wg projektu architektury wnetrz.

W zwiazku z tym przewiduje sie przeglad zainstalowanych elementéw instalacji i
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ewentualng wymiane armatury zaporowe;.

Istniejace potgczenia odbiornikéw z istniejacymi instalacjami wody zimngj i
kanalizacyjnej pozostawia sig bez zmian.

Istniejgcy podgrzewacz pojemnosciowy pozostawia sig do dalszej eksploatacii.

4. Warunki ppoz

Przejscia przewodow wentylacyjnych i rurowych przez przegrody o odpornosci
ogniowej musza by¢ wykonane w klasie odpornosci przegrod.

Sygnat od czujek pozarowych lub recznych ostrzegaczy musi spowodowac odtgczenie
zasilania od wszystkich urzadzen wentylacyjnych. -

Przejécia przewodow rurowych przez sciany i stropy wykenywac w tulejach ochronnych,
a przy przekraczaniu stref pozarowych uszczelnienie wykonaé przy pomocy mas

uszczelniajacych ognicodpornych np. Hilti o odpowiednie] odpornosci ogniowe;.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Calo$é robot wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bugowlano —montazowych tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagji wodociagowych zeszyt 7
wydanymi przez COBRTI Instal p
_ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
zeszyt 12 wydanymi przez COBRTI Instal
Obowigzujace przepisy, stanowiace podstawe projektowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 75 z 2002 r.
poz. 690; z pdzniejszymi zmianami (szczegotowy wykaz norm stanowi zatacznik do w/w
Rozporzadzenia)
Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano—montazowych cz.ll Instalacje sanitarne nrzemystowe” oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.
Podwieszenia kanatow i urzadzen wentylacyjnych wykona,é,zgodnie z:

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych _

- BN-88/65-26 — Podwieszenia kanatow wentylacyinych blaszanych
UWAGA:
Ze wzgledu na charakter prac (adaptacja istniejacego budynku) wszelkie watpliwosci
wynikajace Z niezgodnosci rysunkow ze stanem faktycznym nalezy wyjasniac z
projektantem.
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Tabela ilosci powietrza

Nr |Nazwa Vi lios¢ Ln Lw Uwagi
pom. | pomieszczenia [m®] {wymian/oséb [m3/h] [m/h]
[1/h)/[osoby]
324/1 | Pokéj profesora 118 2/8 240 210
324/2 | Dziekanat 223 1/5 250 200
324/3 | Zaplecze 15 21 - 30
324/4 | Zaplecze 11 5/- - 50
324A/5| Sala komputerowa 220 3/18 630 540
32477 | Pomieszczenie 25 473 90
serwisowe
324/8 | Pomieszczenie 30 2/- 60 60
serwerow
Z1180 | 21180
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