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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Spis rysunkow

NR RYSUNKU |TYTUL RYSUNKU

PW-E-4-01 Plan instalacji elektrycznych gniazd

PW-E-4-02 Plan instalacji elektrycznych oswietlenia

Zalgcznik 1 rozdzielnica 324 — wskazanie rezerwowych pol
Zatgeznik 2 rozdzielnica R324-1 — wskazanie rezerwowych pol

Woarszawa, pazdziernik 2015
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoine
1.1. Inwestor
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Pl. Politechniki 1;

1.2. Jednostka projektowa
Biurc Projektéw Architektonicznych i Budowlanych AiB sp. z 0.0.;
ul. Gérczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa

1.3. Przedmiot opracowania
Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 - Roboty
remontowe pomieszczen Oérodka Ksztaicenia na Odlegtosé PW — OKNO PW - sala 324 i 324A

1.4. Podstawa opracowania:

» Umowa nr ZP/UIMP/39/15 —cz. | 1LI1LIV z dn. 11.08.2015 r. zawarta pomigdzy Politechnikg
Warszawska a Biurem Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiB
Sp.zo.0.

» ,Projekt Budowlano-Wykonawczy remontu sali (wraz z wydzieleniem 3 pomieszczen i
wykonaniem antresoli)” z lipca 2003 r. wykonany przez firme ZOLTAR,
ul. Szlenkierow 1/17, 01-181 Warszawa, posiadajgcy status Dokumentacji Powykonawczej,
» Inwentaryzacja do celéw projektowych,
> Zatozenia i rysunki koncepcyjne uzyskane od Uzytkownika,
» Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniejacy

Gmach Giéwny Politechniki Warszawskiej zostat wzniesiony w latach 1899-1901 wg projektu
Stefana Szyllera.. Po 1945 zostat odbudowany po zniszczeniach wojny.

Sala nr 324 znajduje sie na Il pietrze w ryzalicie skrzydta wschodniego. Wykorzystywana jest
przez Osrodek Ksztatcenia na Odlegtosé Politechniki Warszawskiej — OKNO PW.

Na podstawie ,Projektu Budowlano-Wykonawczego remontu sali (wraz z wydzieleniem 3
pomieszczen i wykonaniem antresoli}” z lipca 2003 roku zostat wykonany gruntowny remont sali
324 z wymiang stropu pomiedzy salg 324 (lll p.) a salg 231 (Il p.}, z podziatem pomieszczen z
przystosowaniem do nowej funkcji, z budowag antresoli dla celdw serwerowni i pomieszczenia
serwisowego oraz z robotami towarzyszacymi.

Scianki dziatowe i obudowy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych z obustronnym oplytowaniem
2x12.5 mm ptytami GKB. Pomiedzy profilami systemowymi wetna mineraina gr. 2x 5 cm.

Sufit podwieszony

Suft w pomieszczeniach 324/1, 324/4 i 324/5 podwieszony na konstrukcji systemowej z
wypelnieniem plytami z prasowanej weiny minerainej o wymiarach 600x600 mm; w obrebie wejscia
na antresole sufit zamontowany jest o okoto 20 cm wyzej niz w pomieszczeniach.

Teletechnika

W $cianie pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem 324/4 istn pionowa bruzda o wymiarach ok. 25
x7 dia potrzeb instalaciji teletechnicznych;

Projektory multimedialne

Warszawa, pazdziernik 2015
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Projektor zamontowane do stropu statego w sali 324/5.

3. Zakres prac remontowych
Remont pomieszczert obejmowat bedzie:

32411 wymiana opraw oswietlenia w suficie podwieszonym
pok. profesora
pow.: 26.74 m?

324/2
dziekanat wymiana opraw oswietienia w suficie podwieszonym
pow.: 57.25m’ | reorganizacja okablowania z dostosowaniem do aranzacii meblowej

324A/5 wymiana opraw o$wietlenia w suficie podwieszonym

saia reorganizacja okablowania z dostosowaniem do aranzacji meblowej
komputerowa
pow.: 50.13 m?

324A/6
schowek poza opracowarniem
pow.: 4.13 m?

324A07 wymiana oswietlenia
pom. serwisowe
pow.: 10.86 m?

324A/8
serwerownia poza opracowaniem
pow.: 13.00 m?

Istniejace instalacje elekiryczne pozostajg bez zmian. Doprojektowano instalacje dodatkowe
wynikajace z koniecznosci dostosowania do nowego zagospodarowania wnetrz.

4. Rozprowadzenie projektowanych chwodéw

Gtowne ciagi prowadzone sa w korytkach kablowych PVC nad podioga. Dodatkowe instalacje
prowadzi¢ nalezy w tych istniejacych korytach plus w miejscach gdzie tych koryt nie ma wykanadé
instatacje p/t w rurkach PVC19.

5. Instalacje o$wietlenia

Przewody kabelkowe pozostajg bez zmian. Lgczniki pozostajg bez zmian.

Wypusty o$wietleniowe w miejscach mocowania opraw oswietieniowych bez zmian.

Oprawy majg spetnia¢ wymogi normy oswietlenia pomieszczen Swiatlem elektrycznym PN-EN. W
pomieszczeniach oprawy powinny mieC dopasowany ukiad optyczny z ochrong przeciw-
olsnieniowg — raster podwojnie paraboliczny. W pomieszczeniach, w ktdrych znajduje sie strop
podwieszany nalezy zastosowa¢ oprawy montowane w stropie, w innych pomieszczeniach oprawy
montowac na stropie statym.

6. Instalacja gniazd wtykowych.

istniejace gniazda wtykowe oraz instalacja zasilajaca je pozostaje bez zmian. Pomieszczenia
wyposazone bedg w dodatkowe gniazda wtykowe wynikajgce z zmiany aranzacji wnetrz. Gniazda
wtykowe ogoine i dedykowane rozmieszczone na $cianach jak opisano na rysunkach.

Przewody kabelkowe YDYzo3x2,5mm® (450/750V) prowadzone w gtownych ciagach w
istniejacych kanatach kablowych oraz nie niektorych fragmentach $cian w pomieszczeniach w
rurkach PVC19 p#i.

Gniazda na wys. zgodnej z dotychczasowsy ich lokalizacja.

Warszawa, pazdziernik 2015
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Przewiduje si¢ zestawy gniazd wtykowych z gniazdami ogdinymi oraz oddzielnie z gniazdami
logicznymi i dedykowanymi,

7. Instalacja logiczna.

Okablowanie strukturaine istniejace pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje wykonanie
dodatkowych gniazd wynikajacych z zmienionej aranzacji wnetrz. Gniazda przylgczeniowe w
konfiguracji: gniazdo 2xRJ45 — standardowe gniazdo przytaczeniowe okablowania strukturalnego —
przytacze dla komputera, telefonu itp., montowane w zestawach z dedykowanymi gniazdami
elektrycznymi.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejacej w pomieszczeniu (na antresol) punktéw szaf
dystrybucyjnych.

8.Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja wewngtrzna zrealizowana bedzie w ukladzie TN-S jak w instalacji istniejgce;.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N przewidziano w RG (poza projektem). Ochrona
podstawowa zrealizowana bedzie przez izolacje i obudowy. Ochrona dodatkowa zrealizowana
bedzie przez szybkie wylgczenia zasilania wytacznikami nadmiarowymi i réznicowopragdowymi.

9. Ochrona przepieciowa

Ochronniki przeciw przepigciowe instalowane sq w rozdzielnicach i tablicach elektrycznych.
Ochronnikéw klasy B o poziomie ochrony <4kV i pradzie udarowym 25 kA do 100 kA i kolejno
klasy C o poziomie ochrony <1,5kV i pradzie udarowym 5kA do 15 kA.

W zaleznosci od potrzeb bedq mogly by¢ stosowane ochronniki klasy D montowane przez
uzytkownikow pomieszczeri w gniazdach obwodéw odbiorczych.

opracowat. mgr inz. Andrzej Klepaczko Q

upr. proj. St-612/82

Warszawa, pazdziernik 2015
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i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewidcncyiny St-612/82

4

STWIERDBZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU

do -pelnienia samodzielnej funkefi techmicznej w budownicteie

No podsiowie ort. 18 ust. 5 i ari. 57 ust. 3 usiowy z dnia 24 pagdziernike
1974 r. — Prowo budowlane Oz U. Nr 38, pozycic 229) oroz §

2 ua:t.i'bkt i. § 4 ust.2,‘ § 7, § 13 ust.41 pkt 4 1it.d

" rozporzgdzenic Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisko z dnio
20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46). ) .

STWIERDZAM

se Ob. ANDRZED JAN KL EPACZKO s. Ryszards

{ magister inzynier elektryk

UTOdIOﬁY(O) d‘;ﬁ;a 24.06 01952 [ 9P 36261!

posiede przygetowanie zawodowe do pelnienia somodzielne] funkci’

projektanta

i . - . . ) -
w TR instalacﬂpo-mzyniaryjnej w zakresie instalacji
a leﬂ rycznych s .

i/ do’ ‘sporzadzania proj ekté&w _instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0sdb fizyéznych ~ do kierowania, nadzorowania

i kontrolowsnia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyinych elementéw instalacji oraz ccenisnia 1 ba- .
dania stanu technicznege instalacji elektrycznych.
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Ne ewldencying

STWIERDZERIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWDDD\’(EGG

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 .
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, ¥ 5 ust. 1 pkt e ¢ 7, 5 43 ust.1 pkt 2 1it.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S$rodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji fechni‘;znych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). '
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. magister inzynier elektryk

3 « FPoznafh
vrodzony{a) dnia 12 stycznia 1953 r oznaf

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
projektanta oraz kierownika budowy i robot
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjrym:

MAZ-BXG-QKV-DGE *

Pan ANDRZEJ KLEPACZKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4867/01

adres zamieszkania BRACI WAGOW 2/34, 02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifiknwanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszyrﬁ ratwigdczeniu mozna sprawdzit 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujge sig z bivrem wiaéciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-IBR-5C2-CTt *

Pani KRYSTYNA KRZYZANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5617/02

adres zamieszkania KOROTYNSKIEGO 46 M18, 02-173 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoséei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezplecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa,

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
efekironicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rédwnowainz pod wegleder skuthéw prawnych dokumentom opatrzonyim podpisam: wiasnorecznvmi)

* Weryfikacie poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomecy numeru wendikacyjnege 2aiwiadczenia na
stronie Pelskie] lzby Iniyniersw Budowniciwa www.piib.org.pl lub kontakiuige sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe) Izhy Insynierdw
Budownictwa. .
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