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Biuro Projektdw Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.0. 01-147 Warszawa, ul. Gérczewska 20 lok 29

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogéline

1.1. Inwestor
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Pl. Politechniki 1;

1.2. Jednostka projektowa
Biuro Projektdéw Architektonicznych i Budowlanych AiB sp. z 0.0.;
ul. Gérczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa

1.3. Przedmiot opracowania

Gmach Giowny Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 — Projekt
adaptacji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zakladu Geodezji Inzynieryjnej i Pomiaréw
Szczegdlowych

1.4. Podstawa opracowania:

Umowa nr ZP/U/MP/38/15 — cz. |IL1IILIV z dn. 11.08.2015 r, zawarta pomigdzy Politechnikg
Warszawska a Biurem Projektéw Architektonicznych i Budowlanych AiB
Sp.zo.o.

Inwentaryzacja do celéw projektowych,

Zalozenia i rysunki koncepcyjne uzyskane od Uzytkownika,

Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniejacy

2.1. Dane ogdine obiektu _
Przedmiotowy budynek Gmachu Gidwnego Politechniki Warszawskiej usytuowany jest przy Placu
Politechniki w Warszawie. Zostal wybudowany w latach 1899-1901 wedtug projektu Stefana
Szyliera. W roku 1944 zostat zniszczony w czasie dziatan wojennych. Odbudowany po 1945 roku.
Gmach zaprojektowany na planie piecioboku wpisanego w naroznik dziakki, zwrécony frontem do
Placu Politechniki. Jest to obiekt szesciokondygnacyjny z jedna kondygnacjg piwnic, czterema
kondygnacjami naziemnymi oraz poddaszem uzytkowym.

Przestrzen budynku otoczona péltoratraktowymi skrzydlami, podzielona dodatkowymi skrzydtami
wewnetrznymi wydzielajgcymi trzy wewnetrzne dziedzifice. Czterokondygnacyjny, piecioboczny,
kruzgankowy dziedziniec wewnetrzny nakryty szklanym dachem rozpietym na stalowej konstrukgiji.
W budynku zlokalizowane pomieszczenia administracyjne oraz sale dydaktyczne.

2.2. Dane ogdine pomieszczen 310 311

Pomieszczenia 310 i 311 znajduja sig na lll pietrze budynku w skrzydie usytuowanym od strony
Budynku Pod Kominem na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Uzytkowane sg obecnie
przez Zaktad Geocdezji Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczegdlowych. Z pomieszezenia 310 wydzielono
3 pokoje biurowe oraz korytarz z aneksem kuchennym. W jednym z pokojéw biurowych znajduje
sie dodatkowe wydzielenie przeszklong $ciankg na konstrukcji aluminiowej. Z pomieszczenia 311
wydzielono 2 pokoje biurowe oraz korytarz z aneksem kuchennym.

Pomieszczenia biurowe wydzielajg Sciany dzialowe murowane oraz oblozone ptytami
wyciszajgcymi akustycznie pomieszczenia.

Warszawa, pazdziernik 2015
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3. Roboty rozbiorkowe
Uwaga: W trakcie robét rozbidrkowych nie naruszyé statyki budynku.

Istniejacy instalacje elekiryczng nalezy zdemontowaé w catym pomieszczeniu. Obwody
wychodzace poza pomieszczenie zabezpieczyé na granicy pomieszczenia w puszkach szczelnych
IP44 z kostkami zlgczek.

4. Rozprowadzenie projektowanych obwod6w
Instalacje prowadzi¢ nalezy p/t w rurkach PVC29.

5. Instalacje oSwietlenia

Oprawy maja spetnia¢ wymogi normy oswietlenia pomieszczer $wiatlem elektrycznym PN-EN. W
pomieszczeniach oprawy powinny mieé dopasowany uklad optyczny z ochrong przeciw-
ol$nieniowa — raster podwojnie paraboliczny.

6.Instalacja gniazd wtykowych.

Pomieszczenia wyposazone bedg w gniazda wiykowe wynikajgce z zmiany aranzacji wnetrz.
Gniazda witykowe ogoine i dedykowane rozmieszczone na Scianach jak opisano na rysunkach.
Przewody kabelkowe YDYz03x2,5mm? (450/750V) prowadzone w pomieszczeniach w rurkach
PVC29 pft.

Gniazda na wysokoéci 0,3m od podiogi w wspdinych ramkach (zestawach) z gniazdami
dedykowanymi i RJ45.

Przewiduje si¢ zestawy gniazd wtykowych z gniazdami ogdlnymi — administracyjnymi (w
korytarzach) oraz oddzielnie z gniazdami logicznymi i dedykowanymi przy miejscach pracy,

7. Instalacja logiczna.

Projekt przewiduje wykonanie gniazd wynikajacych z zmienionej aranzacji wnetrz. Gniazda
przytaczeniowe w konfiguracji: gniazdo 2xRJ45 - standardowe gniazdo przytgczeniowe
okablowania strukiuralinego — przytacze dla komputera, telefonu itp., montowane w zestawach z
dedykowanymi gniazdami elektrycznymi.

8. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja wewnetrzna zrealizowana bedzie w ukladzie TN-S jak w instalacji istniejgcej.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N przewidziano w RG (poza projektem). Ochrona
podstawowa zrealizowana bedzie przez izolacje i obudowy. Ochrona dodatkowa zrealizowana
bedzie przez szybkie wytgczenia zasilania wytacznikami nadmiarowymi i réznicowopradowymi.

9. Ochrona przepieciowa

Ochronniki przeciw przepieciowe instalowane sg w rozdzielnicach i tablicach elektrycznych.
Ochronnikéw klasy B o poziomie ochrony <4kV i pradzie udarowym 25 kA do 100 kA i kolejno
klasy C o poziomie ochrony <1,5kV i pradzie udarowym 5kA do 15 kA.

W zaleznosci od potrzeb beda mogly byé stosowane ochronniki klasy D montowane przez
uzytkownikow pomieszczeri w gniazdach obwodéw odbiorczych.

opracowat: mgr inz. Andrzej Klepaczko (QJ
upr. proj. St-612/82 O

Warszawa, pazdziernik 2015
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MIASTA STOLECZNEGC WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK! 1 ARCHITEKTURY

i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewidencylny STt-612/82
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do .pelnienia samedzielnej fankeji techniczne] w budownicteie

Nc podsiowie ari. 18 ustk 5 1 ort. 57 wust 3 usiowy z dnic 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane Dz U Nr 38, pozycic 229) oroz §

2 ua.t.i-i)kt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 wvst.1 pkt 4 lit.d

‘ rozporzgdzenio Minisita Gospodorki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnio

20 lutego 1975 r w sprowie somodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie
Dz U. Nr 8, poz. 46). ’ .

STWIERDZAM

ze Ob. ANDRZEJ OAN KL EPACZKO s. Ryszards

u;agietar inzynier elékrryk ?

srodzony(o) fia__24.06.1952 r. Jezdw

posiode przygolowanie zowodowe do pelnienia somodzielnej funkeii’

projektanta

i 1 . ) -
T z instalacdi
w ptﬁoinosca instalacyjro~inzynieryjnej w zakresis instalacy
elekitrycznych : . K _
1/ do’ ‘sporzadzanis pr_'ojektém.inatalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0so6b fizycznych -~ do kierowenia, nadzorowania
i kontrolowenia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzs-
nia konstrukcyinych elementdiw instalacji oraz ccenisnia i ba-.

dania stanu technicznego instalacji _olgktrycmych.
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URZAD Warszawa, _:?9??3“ OUH?L)_‘
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
St~531/88

Nr ewldencyiny .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWUBDWEGG

do pelnienia samodzielnej funkecji technicznej w budownictwie

Na podsiawie art. 18 yst 5 ; ari. 57 yst, 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974

- Prawo budowlane (Dz. U, Nr 3C, poz. 229) oraz g

2 ust.l pkt i, & 5 ust.1 Pkt 2, ¢ 7, 3 13 ust.1 pkt 4 1it.d
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i

¥ sprawie samodzielnych funkeii fechnif;zn

Ochrony Srodowiska z dniq 20 lutego 1975 .
ych w budownictwie (D= U. Nr 8, poz. 46). E

STWIERDZAM

ie Ob KRYSTYNA ALEKSANDRA KRZY 2 ANEK
. magister inzynier elektryk

C.otaniszawa

12 stycznia 1953 r., Poznah
vrodzony{a) dnia 2 Y =

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne; funkcii
projektanta oraz kierownika budowy i robét

i L imetal O 13 i ey g i resic instalacii
w specjalnosci _tf1ST&lacyjno~-inzynieryjnej w zakresic 28 d
elektrycznvch -

1/ do sporzadzaznis projektow instalacji elektryczaych,

e/ do kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowg i rob9tg
kierowania i kontrolowania wytviarzania konstrukcyjnyFn_eLem
mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu Fechnicz-
nege w zakresie instalacji elektrycznych - -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BXG-OKV-DGE *

Pan ANDRZEJ KLEPACZKO o numerze ewidencyinym MAZ/1E/4867/01
adres zamieszkania BRACI WAGOW 2/34, 02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art_ 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

= Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zajwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] izby Iniynierdw Budpwnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe} Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-IBR-5C2-CTI *

Pani KRYSTYNA KRZYZANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5617/02

adres zamieszkania KOROTYNSKIEGO 46 M18, 02-123 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikcwanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej izby in2ynierdow Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentorm opatrzonym podpisami wilasnerecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéct danyeh w nindejszym zawiadczeniu moina sprawdzic 2a pomoeca numeru weryfikacyinego zaswiadszenia na
stronie Polskiej Izby indynierdw Budownictwa www.pHb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.



ZESTAWY GNIAZD na h=0,3m

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
DLA ROBOT BUDOWLANYCH
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DLA ROBOT BUDOWLANYCH
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san GNiazdo PEL 2xRJ45, w zestawie z el.

Kabel F/UTP kat. 6 = . .
ukladany pft w rurce PVC29 = montowane w zestawie z gn dedykow i energ.
w jednej ramce na h=0,3m p/t
- Skrzynka rozdzielcza np.PCtU z zamkiem ABLOY o
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