
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RRCC  ––  EENNEERRGGYY Renata Ciechanowicz, Warszawa, ul. Mirtowa 3U, tel. 662-17-48-43 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
Wymiana rozdzielnicy R-111 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 

 

2 

 

SPIS TREŚCI

1. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA ......................................................... 3 

2. OŚWIADCZENIE. .................................................................................................... 5 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................. 6 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ............................................................................ 6 

5. ZAKRES OPRACOWANIA. ................................................................................... 6 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ. ................................................................................................ 6 

6.1 Stan istniejący. ......................................................................................................................................... 6 

6.2 Stan projektowany. .................................................................................................................................. 7 

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ............................................................ 10 

8. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA .............................................................................. 10 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ......................................................................... 10 

10. UWAGI KOŃCOWE. .................................................................................................. 10 

11. WYKAZ PRZEPISÓW I NORM ................................................................................ 11 

12. SPIS RYSUNKÓW ..................................................................................................... 14 

 

 



Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RRCC  ––  EENNEERRGGYY Renata Ciechanowicz, Warszawa, ul. Mirtowa 3U, tel. 662-17-48-43 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________3 
Wymiana rozdzielnicy R-111 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 

 

1. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA 

 

 

 



Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RRCC  ––  EENNEERRGGYY Renata Ciechanowicz, Warszawa, ul. Mirtowa 3U, tel. 662-17-48-43 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________4 
Wymiana rozdzielnicy R-111 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 

 

 

 

 

 

 



Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RRCC  ––  EENNEERRGGYY Renata Ciechanowicz, Warszawa, ul. Mirtowa 3U, tel. 662-17-48-43 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________5 
Wymiana rozdzielnicy R-111 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 

 

2. OŚWIADCZENIE. 

Warszawa, 09.05.2015r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) 

 

         Oświadczamy, że projekt techniczny 

        Modernizacji instalacji elektrycznych - wymiana rozdzielnicy nn-0,4kV R-111 

(rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych) 

 

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1 

(adres zamierzenia budowlanego) 

 

W zakresie projektu INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Podpisy: 

 

 

 

………………………………….                                 ……………………………….. 

mgr inż. Mariusz Chojnowski                                                  mgr inż. Michał Turek 

          upr.bud. MAZ/0426/POOE/06                                             upr.bud. MAZ/0040/PWOE/10 

Projektant branży elektrycznej                                                          Sprawdzający 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

Niniejszy projekt opracowano zgodnie ze zleceniem Inwestora  nr 14/2015 z dnia 

09.04.2015 r.,  inwentaryzacją elektryczną stanu istniejącego w obrębie rozdzielnicy 

R-111 oraz R11-0 oraz w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji 

elektrycznych w zakresie wymiany rozdzielnicy nn-0,4kV R-111 w Gmachu Głównym 

Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1. 

 

5. ZAKRES OPRACOWANIA. 

W zakresie opracowania jest wykonanie projektu: 

- nowej rozdzielnicy  niskiego napięcia R-111, 

- zasilania tymczasowego 

oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego w dwóch wariantach.  

Dokumentacja zawiera schematy ideowe rozdzielnicy R-111. 

 

6.  OPIS ROZWIĄZAŃ. 

 6.1 Stan istniejący. 

Rozdzielnica niskiego napięcia 0,4kV R-111 zlokalizowana jest na parterze budynku 

Gmachu Głównego od strony parkingów wewnętrznych. W tym samym pomieszczeniu 

znajduje się rozdzielnica główna niskiego napięcia R-11-0, która zasila rozdzielnicę 

będącą przedmiotem modernizacji. 

Istniejąca rozdzielnica R-111 wyposażona jest w aparaty w obudowie żeliwnej. Z 

rozdzielnicy wyprowadzone są wewnętrzne linie zasilające w kierunku tablic 

piętrowych. Każdy wlz zasila bakelitowe rozdzielnice wnękowe zlokalizowane na 

poszczególnych piętrach. 

Pomierzony prąd obciążenia szczytowego nie przekracza wartości 200A. 
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 6.2 Stan projektowany. 

Rozdzielnica R-111. 

 

Prąd znamionowy rozdzielnicy ustalono na 630A, dobrany do maksymalnej wartości 

wkładki bezpiecznikowej jaką można zamontować w rozłączniku bezpiecznikowym w 

rozdzielnicy R11-0. Projektowaną rozdzielnicę należy zamontować  w miejscu 

istniejącej, po wcześniejszym demontażu rozdzielnicy istniejącej. 

(Uwaga: należy zachować ciągłość zasilania poszczególnych tablic piętrowych, 

dopuszczalne są krótkie przerwy w zasilaniu, odpowiednio wcześniej uzgodnione z 

Zamawiającym).  W tabeli podano zalecaną kolejność wykonywania prac 

remontowych. 

 

 

L.p. Opis zadania j.m ilość 

1. 
SEKCJA I 

     

1.1 

 

dostawa rozdzielnicy tymczasowej RB 400A (10x160A) szt 1 

1.2 

 

wykonanie zasilania rozdzielnicy RB z R11-0 - kabel YKXS 4x240  mb 5 

1.3 

 

odłączenie kabla od zacisków aparatów  szt 10 

1.4 

 

wykonanie muf przejściowych (kabel olejowy na polwinitowy) 4x35 szt 2 

1.5 

 

wykonanie muf na kablu z żyłami miedzianymi (4x50, 5x70, 5x35, 4x50 szt 4 

1.6 

 

wykonanie muf na kablu z żyłami aluminiowymi (4x35, 4x50) szt 2 

1.7 

 

demontaż kabla olejowego 4x50 mb 1 

1.8 

 

ułożenie kabla YKY 5x95 mb 1 

1.9 

 

demontaż kabla olejowego 4x35 mb 110 

1.10 

 

układanie kabla YKY 5x70 mb 110 

1.11 

 

podłączenie kabli do rozdzielnicy RB szt 10 

1.12 

 

demontaż sekcji 1 rozdzielnicy R111 wraz z kablem zasilającym szt 1 

1.13 

 

dostawa i montaż rozdzielnicy R111 sekcja 1 szt 1 
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1.14 

 

 

wykonanie zasilania zamontowanej rozdzielnicy istniejącym kablem 2x 

YAKY 4x1x240 kpl 1 

1.15 

 

podłączenie kabli do R111 uprzednio podłączonych do rozdzielnicy 

tymczasowej. szt 10 

1.16 

 

wycofanie kabla z R11-0 pole 2.1 i podłączenie do rozdzielnicy R11-1 

sekcja 1 (kabel 4x YKY 120+ LgY70 zasilanie UPS-a) mb 8 

1.17 

 

wycofanie kabla z R11-0 pole 2.3 i podłączenie do rozdzielnicy R11-1 

sekcja 1 (kabel 4x YKY 120 bypass UPS-a) mb 8 

1.18 

 

wycofanie kabla z R11-0 pole 2.4 i podłączenie do rozdzielnicy R11-1 

sekcja 1 (kabel YKY 5x25 zasilanie R-3 pom. 31) mb 8 

2. 
 

SEKCJA II     

2.1 

 

odłączenie kabla od zacisków aparatów  szt 9 

2.2 

 

wykonanie muf przejściowych (kabel olejowy na polwinitowy) 4x35, 

4x70, 4x70 szt 3 

2.3 

 

wykonanie muf na kablu z żyłami miedzianymi (5x10, 5x10, 4x35, 5x70) szt 4 

2.4 

 

wykonanie muf na kablu z żyłami aluminiowymi ( 4x50) szt 2 

2.5 

 

podłączenie kabli do rozdzielnicy RB szt 10 

2.6 

 

demontaż sekcji 2 rozdzielnicy R111 szt 1 

2.7 

 

dostawa i montaż rozdzielnicy R111 sekcja 2 szt 1 

2.8 

 

wykonanie zasilania zamontowanej rozdzielnicy istniejącym kablem 2x 

YAKY 4x1x240 kpl 1 

2.9 

 

podłączenie kabli do R111 uprzednio podłączonych do rozdzielnicy 

tymczasowej. szt 9 

2.10 

 
wycofanie kabla z R11-0 pole 6.1 i podłączenie do rozdzielnicy R11-1 sekcja 2 
(kabel 3x YKY 120+ LgY70 zasilanie UPS-a) mb 8 

2.11 
 
odłączenie kabla zasilania rozdzielnicy RB szt 1 

2.12 
 
demontaż rozdzielnicy tymczasowej RB szt 1 

 

 

 



Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RRCC  ––  EENNEERRGGYY Renata Ciechanowicz, Warszawa, ul. Mirtowa 3U, tel. 662-17-48-43 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________9 
Wymiana rozdzielnicy R-111 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 

 

Rozdzielnica składa się z dwóch sekcji połączonych łącznikiem sprzęgłowym. W 

polach zasilających i łączniku sekcyjnym zastosowano rozłączniki mocy np. typu MC 

N3 630A. Rozdzielnicę zaprojektowano w układzie TN-C-S. Zasilanie i odbiory 

doprowadzone będą w kanałach od dołu. 

Rozdzielnica składa się z segmentów o wymiarach 725x725x2000. Obudowę 

rozdzielnicy zaprojektowano w oparciu o szafy typu XL3 4000. Projektowaną 

rozdzielnicę R-111 zasilić istnie kablami typu YAKY 1x240mm2. 

Aparatura zamontowana zostanie w obudowie szafowej IP30, trójfazowy prąd zwarcia 

25kA. Wartość zabezpieczeń podano na schemacie ideowym. 

Konstrukcję rozdzielnicy oraz punkt rozdziału szyny PEN na N i PE należy uziemić 

przewodem uziemiającym FeZn 30x4mm i podłączyć do istniejącego uziomu.  

 

Przewody uziemienia ochronnego należy pomalować w paski żółto –zielone. 

Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane. Po wykonaniu uziemienia należy 

wykonać pomiar kontrolny jego rezystancji. 

 

Parametry zwarciowe. 

1) Dane wejściowe:  

Impedancja zastępcza układu: 

 

 
 

    

 R = 3,3 m      

 X = 10,15 m      

 Z= 10,7 m      

         

Początkowy prądu zwarcia na szynach rozdzielnicy RGNN 0,4 kV: (R11-0) 

wg projektu modernizacji stacji 15/0,4kV w Gmachu Głównym PW  

 Dane wejsciowe:       

 k= 1        

 Un= 0,4 kV 

 

 
 

    

         

 Ip(0.4)= 21,7 kA      

 
2) Prąd zwarciowy 3-fazowego na szynach rozdzielnicy R11-1 

 
Ip= 18 kA. 
 
 
3) Ochrona przeciwporażeniową stanowi samoczynne wyłączenia zasilania.  
Wymagany czas wyłączenia dla WLZ wynosi 5s, dla obwodu końcowego 0,4s. 
 
 

   22
25,1 XRZ 

Z

Uk
I N

P





3



Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RRCC  ––  EENNEERRGGYY Renata Ciechanowicz, Warszawa, ul. Mirtowa 3U, tel. 662-17-48-43 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________10 
Wymiana rozdzielnicy R-111 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 

 

 
 
 
 
 
Prąd wyłączalny bezpiecznika gG 630A  - 5150 A 
 
Gdzie Ia – prąd wyłączalny zabezpieczenia , Uo – Napięcie dotykowe dopuszczalne, Zs- 
Impedancja pętli zwarcia. 

 

 

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochronę podstawową od pożeń prądem elektrycznym stanowi izolacja i obudowa 

rozdzielnicy. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie. 

     Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem należy podłączyć  

     do systemu połączeń wyrównawczych. 

8. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

W systemie ochrony przepięciowej należy zastosować układ ochronników I i II stopnia 

ochrony: 

Dla rozdzielnicy R-111 zaprojektowano ochronniki B+C (I+II) 

 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Przejścia instalacji elektrycznej przez ściany i stropy między strefami pożarowymi 

obiektu należy uszczelnić za pomocą masy ognioochronnej o odporności ogniowej 

zgodnej, co do wartości z odpornością tych przegród.  

 

10. UWAGI KOŃCOWE. 

1) Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

wiedzą techniczną, 

2) Planowane przerwy w zasilaniu należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora, w 

celu wcześniejszego poinformowania pracowników Gmachu Głównego o braku 

napięcia. 

3) Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary pętli zwarcia dla WLZ-tów i 

rezystancję izolacji podłączonych kabli. Wyniki przedstawić w protokołach. 

S

a
Z

U
I 0
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4) Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zastosowane rozwiązanie jest 

przykładowe dla zobrazowania podstawowych parametrów elektrycznych. Oferent 

ma dowolność w doborze producenta przy zachowaniu parametrów elektrycznych 

podanych w projekcje. 

  

11. WYKAZ PRZEPISÓW I NORM  

L.p. Nr normy lub innego 

aktu prawnego 

Tytuł normy lub innego aktu prawnego 

1.  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi 

2.  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

3.  PN-IEC 364-4-

481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

4.  PN-IEC 664-1:1998  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

5.  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe 

6.  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk 

7.  PN-IEC 60364-4-

41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

8.  PN-IEC 60364-4-

42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

9.  PN-IEC 60364-4-

43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 
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L.p. Nr normy lub innego 

aktu prawnego 

Tytuł normy lub innego aktu prawnego 

10.  PN-IEC 60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

11.  PN-IEC 60364-4-

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

12.  PN-IEC 60364-4-

45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 

napięcia 

13.  PN-IEC 60364-4-

46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie 

14.  PN-IEC 60364-4-

47:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

15.  PN-IEC 60364-4-

473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym 

16.  PN-IEC 60364-4-

482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa 

17.  PN-IEC 60364-5-

51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

18.  PN-IEC 60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
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L.p. Nr normy lub innego 

aktu prawnego 

Tytuł normy lub innego aktu prawnego 

długotrwała przewodów 

19.  PN-IEC 60364-5-

53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza 

20.  PN-IEC 60364-5-

537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

21.  PN-IEC 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne 

22.  PN-IEC 60364-5-

56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

23.  PN-IEC 60364-6-

61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

24.  PN-IEC 60364-7-

704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki 

25.  PN-IEC 60364-7-

706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 

ograniczone powierzchniami przewodzącymi 
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12. Spis rysunków 

Lista 

rysunków   

L.p. Nazwa rysunku Nr rys. 

1. Schemat rozdzielnicy R-111 E-1 

2. Plan pom. rozdzielni E-2 

3.  Widok rozdzielnicy  

 


