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POLITECHNIKA WARSZAWSKA Plock, dn. 22.09.2021 r.
P Politechniki 1, 00-661 Werszawa
Fillaw Plocku
ul. Lukasiewicza 17, 09-400 Plock WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
NIP525-000-58-34 O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym na: ,,Wykonanie robét termomodernizacyjnych

Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej WeczeSniak w Plocku przy ul. Dobrzynskiej 5
w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Do siedziby Zamawiajacego wplyngto zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegajacego sig

o udzielenie w/w zamdéwienia publicznego. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Ptocku udziela wyjasnien:

TRESC ZAPYTANIA — z dn. 20.09.2021 r. I ODPOWIEDZI:

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie catej instalacji c.o0. natynkowo?

Tak, zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie calej instalacji c.o. natynkowo.

. Czy Zmawiajacy przewiduje koniecznoéci izolowania pionéw i podtaczen grzejnikow?

Tak, w ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji pionéw i podlgczen grzejnikow.

. Czy wymiana C.W.U. dotyczy réwniez instalacji w tazienkach? Jezeli tak to prosimy o informacje czy

nalezy skalkulowaé armatury oraz wszystkie roboty budowlano-naprawcze?

Zamawiajacy nie przewiduje wymiany pionéw c.w.u. i podejs¢ pod przybory oraz armatury w
lazienkach. Zakres robét instalacyjnych c.w.u. w lazienkach dotyczy jedynie montazu izolacji
termicznej istniejacej instalacji. Instalacja c.w.u. w lazienkach jest ukryta za zabudowg z phvt
gipsowo-kartonowych. Dostep do tej przestrzeni, zweryfikowany w kilkunastu pomieszczeniach
lazienek, zapewniajg drzwiczki rewizyjne. Montaz izolacji termicznej jest zdaniem zamawiajacego
utrudniony, ale technicznie mozliwy bez prowadzenia prac rozbiérkowych. Niemniej jednak nie
wyklucza sie czesciowej konieczno$ci wykonania robét rozbiérkowych i budowlano-naprawczych, w
tym np. wykonania nowych otworéw rewizyjnych w celu montazu izolacji na istniejacej instalacji
C.w.u.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza wykonanie napraw po instalacyjnych w zakresie tras
prowadzenia instalacji bez koniecznosci malowania wszystkich pomieszczen i korytarzy?

Tak, zamawiajacy dopuszcza wykonanie jedynie miejscowych napraw.

. Prosimy o podanie mocy istniejacego wezta oraz okreslenie zakresu dotyczacego remontu?

Moc istniejacego wezla wynosi 0,5922 MW. Zakres prac obejmuje kompleksows wymiang wezla
cieplnego wraz z wykonaniem niezbednych prac remontowych pomieszczenia wezla. Szczegolowy
zakres robét zostal ujety w punkeie 2.3.11 programu funkcjonalno-uzytkowego.

Prosimy o potwierdzenie, ze obiekt na czas wykonywania robét bgdzie wylaczony z uzytkowania? Jezeli
nie prosimy o podanie w jaki sposéb Zamawiajgcy przewiduje udostgpnienie catych kondygnacji oraz co
w przypadku prowadzenia pionéw instalacji?

Obiekt bedzie uzytkowany w czasie prowadzenia robot budowlanych. Liczba uzytkownikéw obiektu
i planowane przeniesienia studentéw do innych pokojow w czasie prowadzenia robé6t beda
umozliwialy czasowe wylaczenie z uzytkowania poszczegolnych pomieszczen (w obrebie calej
kondygnacji, w obrebie pionu instalacji c.o. i c.w.u. lub w obrebie czgsci elewacji budynku na
potrzeby wymiany okien). Czas i zakres wylaczenia z uzytkowania poszczegblnych pomieszezen
nalezy przewidzie¢ w spos6b mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow budynku oraz uzgodni¢
z kierownikiem domu studenckiego.



BZP.261.14.2021

7. W zwiazku z ogloszeniem postgpowania w okresie jesiennym co z tym idzie podpisania umowy w
miesigcach uniemozliwiajgcych wykonywanie prac elewacyjnych Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie
terminu realizacji zadania o czas niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych ?

Czas przewidziany na realizacje prac elewacyjnych jest w ocenie zamawiajacego znacznie diuzszy
niz czas, w ktérym z powodu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych prowadzenie robét nie
bedzie mozliwe. Oferent powinien zatem przewidzie¢ odpowiedni zapas czasowy w harmonogramie
prac wynikajacy z niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Nie przewiduje sie przedluzenia
terminu realizacji zadania o czas niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

TRESC ZAPYTANIA —z dn. 21.09.2021 r. I ODPOWIEDZI:

1. W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem zwracamy si¢ z wnioskiem o przesuniecie terminu skladania
ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 11 pazdziernika 2021. Duzy stopiei skomplikowania zadania oraz
ryczaltowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochionnej analizy. Dynamiczna sytuacja panujaca na
rynku materialdow budowlanych wymusza na nas szezegétowy przeglad dostepnosci wyrobéw
budowlanych oraz prognozowania ich cen przez caty okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest
to minimalny okres niezbegdny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Zamawiajacy nie przedluza terminu skladania ofert.

2. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o zmiang wymagan dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie na 3%.

Zamawiajgcy pozostawia w mocy pierwotne zapisy dotyczace wysokoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ rozliczania si¢ z Wykonawea raz na miesiac? W mysl
postanowien ustawy o VAT firmy prowadzace dziatalnos¢ budowlana zobowigzane sa do rozliczania
podatku od towar6w i ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi, a przedmiotowe deklaracje na
podatek winny by¢ skladane raz w miesigcu. Rzadsze przeprowadzanie odbioréw skutkuje tym, iz
Wykonawea nie moze wystawi¢ faktury, a tym samym nie ma mozliwosci naliczenia naleznego podatku
VAT. Powyzsze naraza Wykonawce na odpowiedzialnoéé karno-skarbowa z tytulu nierozliczenia
przedmiotowego podatku.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczania si¢ z Wykonawea raz na miesiac.

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku rozbiezno$ci pomigdzy trescia SWZ a treécia udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego pdzniejsze o$wiadczenie
Zamawiajgcego.

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

dr hab. inz. Renata Walczak, prof. uczelni



